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Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

Znak sprawy: ZP.271.1.2016

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej wraz z budowgq sieci wodociggowej w
Kietczygtowie

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwiagzku z prosba o wyjasnienie w dokumentagji projektowej w przedmiotowym postepowaniu,
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych wyjasniam, co nastepuije:

Pytanie nr 1
Czy przewidywany zestaw hydroforowy pigciopompowy ma dawaé wydajno$¢ 80m3/h przy 5
pompach, czy moze przy pracy 4 pomp a 5 pompa ma by¢ rezerwowa.

Odpowied? do pytania nr 1

Wydajnos¢ pompowni I° (zestawu hydroforowego) Qmax = 80m3/h przy pracy pomp bez pompy
rezerwowej.

Pytanie nr 2
Czy moc pojedynczej pompy powinien wynosi¢ 7,5KW.

Odpowied? na pytanie nr 2

Moc pojedynczej pompy podano orientacyjnie. Dopuszcza sie zastosowanie zestawu o liczbie pomp
bez rezerwowej wiekszej niz 4.




